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Pre-Installation
Pré-Installation

Safety Information
Informations sur la Sécurité

Turn off power to the luminaire 
before installation. Failure to do 
so may cause electric shock, 
which may result in injury or death. 
Ensure electrical connection 
complies with local and NEC 
standards and that wiring is either 
120VAC or 277VAC.

Avant l'installation, coupez 
l'alimentation électrique de 
l'appareil d'éclairage. Ne pas le faire 
peut entraîner un choc électrique, 
pouvant causer des blessures 
graves, voire la mort. Assurez-vous 
que la connexion électrique est 
conforme aux normes locales et au 
Code électrique national (NEC) et 
que le câblage est soit en 120VCA, 
soit en 277VCA.

Locate fixture position.
Localizer la position du luminaire.

Installation in Joist or Stud
Installation in Poutrelles ou Acier

Install bar hanger ends into joists using four 
pre-installed screws. Note: Compatible with 14" - 24" spacing. 
For compatibility down to 11" spacing, break the bar hangers 
along scored sections to desired length.
Installez les extrémités des supports de barres dans les solives à 
l'aide de quatre vis préinstallées.  
Remarque: Compatible avec un espacement de 14" à 24". Pour une 
compatibilité jusqu'à un espacement de 11", cassez les supports de 
barres le long des sections pré-découpées pour obtenir la longueur 
souhaitée.
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3 Slide the collar along the bar hangers to adjust its 
horizontal position. 
Faites glisser le collier le long des supports de barres pour ajuster 
sa position horizontale.

For use with MD and MA LED Module
À utiliser avec les modules LED MD et MA

Continue to Module Installation
Continuer à Installation du Module

Secure the horizontal position by tightening two 
pre-installed bar hanger screws.
Sécurisez la position horizontale en serrant les deux vis  
préinstallées des supports de barres.
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Use a screwdriver or pliers to break off the bottom flange 
of the bar hanger ends.
Utilisez un tournevis ou une pince pour casser la bride inférieure 
des extrémités du support de barre.

Installation in T-Bar
Installation in T-Bar

Slide the collar along the bar hangers to adjust its 
horizontal position. 
Faites glisser le collier le long des barres de suspension pour 
ajuster sa position horizontale.
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Continue to Module Installation
Continuer à Installation du Module

Secure the horizontal position by tightening two 
pre-installed bar hanger screws.
Sécurisez la position horizontale en serrant les deux vis  
pré-installées des supports de barres. c
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2 Locate fixture position.
Localisez la position du luminaire.

Install bar hanger ends into T-bar using four sheet metal 
screws (not included).
Installez les extrémités de suspension de la barre dans la barre en 
T à l'aide de quatre vis à tôle (non incluses).
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For your safety, read and understand 
these instructions completely before 
starting installation. 

This electrical product is designed to 
meet the requirements of UL 1598 
and the current NFP regulations 
as published in the NEC. Local 
modifications and revisions may 
differ. Confirm local building and 
electrical code compliance 
before installation. 

WARNING - Avoid wiring damage 
or abrasion. Do not pinch or 
damage exposed wiring during 
installation. Keep clear of 
sharp objects. 

WARNING - Risk of fire or 
electric shock. Installation 
requires a person familiar with 
the construction and operation 
of the luminaire’s electrical 
system and the hazard involved. 
If not qualified, do not attempt 
installation. Contact a 
qualified electrician. 

WARNING - Risk of fire or 
electric shock. Install this kit 
only in the luminaires that have 
the construction features shown 
in the drawings. Do not make 
or alter any open holes in an 
enclosure of wiring or electrical 
components during 
kit installation. 

WARNING - Risk of fire or electric 
shock. Do not alter, relocate, 
or remove wiring, lampholders, 
power supply, or any other 
electrical component.

Pour votre sécurité, lisez et 
comprenez entièrement ces 
instructions avant de 
commencer l'installation. 
Ce produit électrique est conçu pour 
répondre aux exigences de la norme 
UL 1598 et aux réglementations 
NFP en vigueur telles que publiées 
dans le NEC. Les modifications et 
révisions locales peuvent différer. 
Confirmez la conformité au code 
local du bâtiment et de l'électricité 
avant l'installation. 

AVERTISSEMENT - Évitez les 
dommages au câblage ou 
l'abrasion. Ne pas pincer ni 
endommager le câblage exposé 
lors de l'installation. Tenez-vous à 
l'écart des objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque 
d'incendie ou d'électrocution. 
L'installation nécessite une 
personne familiarisée avec la 
construction et le fonctionnement 
du système électrique du 
luminaire et les risques encourus. 
Si vous n'êtes pas qualifié, ne 
tentez pas l'installation. Contactez 
un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque 
d'incendie ou d'électrocution. 
Installez ce kit uniquement 
dans les luminaires qui ont les 
caractéristiques de construction 
indiquées sur les dessins. Ne 
faites ni ne modifiez aucun trou 
ouvert dans un boîtier de câblage 
ou de composants électriques 
pendant l'installation du kit.

AVERTISSEMENT - Risque 
d'incendie ou d'électrocution. 
Ne pas modifier, déplacer ou 
retirer le câblage, les douilles, 
l'alimentation électrique ou tout 
autre composant électrique.



Splice the electrical wires to the bare wire leads in the 
junction box according to local regulations. 
Raccordez les fils électriques aux fils dénudés dans la boîte 
de jonction conformément aux réglementations locales.

Mark the center position for the fixture on the specified 
ceiling material (drywall, millwork, etc) before installation.
Marquez la position centrale du luminaire sur le matériau 
de plafond spécifié (cloison sèche, menuiserie, etc.) 
avant l'installation.

Cut 4 1/4" [108mm] opening at the marked position. 
Note: Router recommended for wood flangeless installation. 
Hole saw recommended for all other installations.
Découpez une ouverture de 4 1/4" [108 mm] à l'emplacement 
marqué. Remarque: Il est recommandé d'utiliser une fraiseuse 
pour une installation sans bride en bois. Une scie-cloche est 
recommandée pour toutes les autres installations. 

Loosen the two pre-installed wing screws inside the collar. 
Desserrez les deux vis à oreilles préinstallées à l'intérieur
du collier.

Adjust vertical position of the collar until it is flush with 
the ceiling, then secure the collar by tightening the wing 
screws inside.
Ajustez la position verticale du collier jusqu'à ce qu'il soit au ras 
du plafond, puis fixez le collier en serrant les vis à oreilles
à l'intérieur.

Pass wiring cup through collar opening. Wiring cup should 
be visible below the ceiling . The housing is now ready for 
module installation.
Faites passer la coupelle de câblage à travers l'ouverture du 
collier. La coupelle de câblage doit être visible sous le plafond. 
Le boîtier est maintenant prêt pour l'installation du module.
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Before installing the ceiling, route the building’s 
electrical supply wires into the junction box through 
any knockout.
Avant d'installer le plafond, acheminez les fils d'alimentation 
électrique du bâtiment dans la boîte de jonction à travers 
toute entrée défonçable.

Electrical & Ceiling Preparation
Préparation électrique et plafond

1Locate fixture position.
Localizer la position du luminaire.

Installation in Hat Channel
Installation in Canal de Chapeau

Install bar hanger ends into hat channel using four sheet 
metal screws (not included). 
Note: Compatible with 14" - 24" spacing. For compatibility 
down to 11" spacing, break the bar hangers along scored 
sections to desired length.
Installez les extrémités de la barre de suspension dans le profilé 
chapeau à l'aide de quatre vis à tôle (non incluses). 
Remarque : Compatible avec un espacement de 14" à 24". Pour une 
compatibilité jusqu'à un espacement de 11", cassez les barres de 
suspension le long des sections rainurées à la longueur souhaitée.
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3 Slide the collar along the bar hangers to adjust its 
horizontal position. 
Faites glisser le collier le long des barres de suspension pour 
ajuster sa position horizontale.

Secure the horizontal position by tightening two 
pre-installed bar hanger screws.
Sécurisez la position horizontale en serrant les deux vis 
préinstallées des supports de barre
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Continue to Module Installation
Continuer à Installation du Module

4 1/4"
[108mm]

Continue to Module Installation
Continuer à Installation du Module


